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PÔDORYS 1.NP

VZDUCHOTECHNIKA

Ľ

N  MI S N S  1.NP

Č.M. Názov Plocha

1.01 Izba 8.71 m²
1.02 Zádverie 5.41 m²
1.03 Spločná miestnosť 20.49 m²
1.04 Spoločná miestnosť 62.00 m²
1.05 Schodisko 2.40 m²
1.06 Sklad 2.64 m²
1.07 Chodba 3.60 m²
1.08 Kúpelňa 7.44 m²
1.09 WC 2.16 m²
1.10 Spoločná miestnosť 40.18 m²
1.11 Kotolňa 12.80 m²
1.12 Miestnosť 1 bytu 29.26 m²
1.13 Miestnosť 2 bytu 10.24 m²
1.14 Miestnosť 3 bytu 4.13 m²

211.45 m²
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